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Laboratof 1.S¢V, a.s., PFibram, zku$ebni laboratoF ¢.1430 akreditovana éeskym institutem pro akreditaci, o.p.s.,
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Novohospodska 93,261 80 Pribram IX
Laboratof pitnych vod
Telefon: 318 494 233, Fax: 318 633 070, e-mail: laborator@1scv.cz

PROTOKOL ozkouskach1491/2025
vzorku ¢islo: 1386/2025

Ziakaznik: Mésto RoZmital pod Tfem$inem, vodni hospodafstvi Objednavka ¢&.:
Bezdékovska 109
262 42 Rozmital pod Trem$inem

Misto odbéru: Vodovod, Rozmitél p. Tfem$inem, Zaléany, ¢&.p. 14 Datum odbéru: 5.8.2025  9:00
Identifikace: Datum pFijmu: 5.8.2025 12:30
Odhér provedl: Laboratof Ungrova Amalie Datum zahdjeni analyz:5.8.2025

Pi  m provedl: Janou$kova Adéla, Bc. Datum ukondeni analyz28.8.2025

Oznadeni vzorku: EA-16, 4425
Klasifikace vzorku: Pitna voda

(K13) Pitna voda, rozbor tplny souvztazny dle Vyhl. MZd &. 252/2004 Sb. v platném znéni Halogenoctové kyseliny
Vzorkovani se provadi podle SOP - OV1 (CSN EN ISO 5667-1,3,14, CSN ISO 5667-5, CSN EN ISO 19458).

S1, subdodavatel oznageného stanoveni: Zku3ebni laboratof &islo €.1247 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.,
Prazské vodovody a kanalizace, a.s., Utvar kontroly kvality vody Odd&leni laboratorni kontroly Praha, Dykova 3, 101 00 Praha 10
S6, subdodavatel oznageného stanoveni: Zkusebni laboratof ¢.1252 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.S.,

Povodi Vltavy, statni podnik - Vodohospodaiska laboratof Plzeii, Denisovo nabteZi 2430/14, 301 00 Plzen

Misto provadéni laboratornich &innosti: Laboratof 1.S&V, a.s., P¥ibram - Laboratof pitnych vod

*  Zkouska provedena na mist& odb&ru vzorku

Limitn{ hodnoty byly ptevzaty z Vyhlasky MZd. CR €.252/2004 Sb. v aktudlnim znéni, kterou se stanovi hygienické pozadavky na

pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody.Tyto hodnoty nejsou pfedmé&tem akreditace.

NMH- nejvy33i mezni hodnota MH-mezni hodnota DH-doporuena hodnota

Symbol " <" vyjadiuje vysledek mensi nez mez stanovitelnosti, A-metoda v rozsahu akreditace, N-metoda mimo rozsah akreditace,
SA-metoda v rozsahu akreditace subdodavatele

N¢ .ota méfeni (NM) je vyjadiena jako kombinovana roziifena nejistota (koeficient rozsifeni k=2) a charakterizuje interval, ve kterém Ize
o¢ekdvat skute¢nou hodnotu s pravdépodobnosti 95%.

Nejistota méfeni se nevztahuje na vysledek mens$i nez mez stanovitelnosti.

Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu laboratote
nesmi byt protokol reprodukovén jinak neZ cely. U vzorkl neodebranych laboratofi nerugi laboratof za kvalitu odbéru, ale pouze za

provedené analyzy.
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chemie

ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ
_teplota * 16,1 °C 0,3 | SOP &.CH-19(CSN 757342) A
_pH_ 6,2 0,1 | SOP-£.CH-01(CSN ISO 10523) A 6,5-9,5 (MH)
barva <4 mg/1 Pt SOP & CH-29(CSN EN SO 7887, TNI | A max. 20 (MH)
75 7364)
zékal 0,2 ZF(n) | 5% |SOP &.CH-17(CSN EN ISO 7027-1) A max. 5 (MH)
celkovy organicky uhlik <1,00 mg/l SOP &.CH-31(CSN EN 1484) A max. 5,0 (NMH)
dusitany <0,010 mg/l SOP &.CH-04(CSN EN 26777) A max. 0,5 (NMH)
Zelezo <0,05 mg/l SOP &.CH-11(CSN SO 6332) A max. 0,2 (MH)
pach pijatelny SOP &.CH-28(CSN 75 7340) A pfijatelny
chut pfijatelna SOP &.CH-28(CSN 75 7340) A pfijatelna
chlor volny * <0,05 mg/l SOP & CH-15(CSN EN ISO 7393-2) A max. 0,30 (MH)
Tydrobiologie
ukazatel vysledek | jednotka| NM | metoda limit, typ
Mikroskop.obraz:poéet 0 jedinci/ml SOP & HB-01(CSN 75 7712) A max. 50 (MH)
_organismu
Mikroskop.obraz:zivé 0 jedinci/ml SOP &HB-01(CSN 75 7712) N max. 0 (MH)
organismy
Mikroskop. obraz: abioseston 1 % SOP & HB-01(CSN 75 7713) A max. 5 (MH)
mikrobiologie
ukazatel vysledek | jednotka | NM | metoda limit, typ
Escherichia coli 0 KTJ/100ml] SOP &.M-02(CSN EN 1S0 9308-1) A max. 0 (NMH)
Koliformni bakterie 0 KTJ/100ml SOP &M-02(CSN EN ISO 9308-1) A max. 0 (NMH)
Enterokoky 0 KTJ/100ml] SOP &.M-03(CSN EN ISO 7899-2) A max. 0 (NMH)
_potty kolonii p¥i 36 °C 0 KTJ/ml SOP & M-06(CSN EN ISO 6222) A max. 40 (DH)
_potty kolonii pti 22 °C 0 KTJ/ml SOP &.M-06(CSN EN 1SO 6222) A max. 200 (DH)
specidlni anorganickd analyza
ukazatel vysledek | jednotka| NM | metoda limit, typ
bromi¢nany Sl <1,0 ug/l SOP &.SAK-30(CSN EN I1SO 10304-14) |[SA max. 10 (NMH)
kadmium Sl 0,06 ug/l | 15% | SOP &.SAK-95(CSN ENISO 17294-12) [SA max. 5,00 (NMH)
méd’ Sl 40 ug/l | 15% | SOP &.SAK-95(CSN ENISO 17294-12) [SA max. 1000 NMH)
nikl s1 1,4 ug/l 15% | SOP &.SAK-95(C:SN EN1SO 17294-12) [SA max. 20 (NMH)
olovo Sl 1,1 ug/l | 15% | SOP &.SAK-95(CSN ENISO 17294-12) |SA max. 10 (NMH)
chloritany S1 <10 pg/l SOP &.SAK-30(CSN EN ISO 10304-14) |SA max. 250 (NMH)
chlore¢nany S 11,6 pg/l [ 15% | SOP &.SAK-30(CSN EN SO 10304-14) |SA max. 250 (NMH)
suma chloreénany a S1 11,6 pg/l 15% | SOP &.SAK-30(CSN EN ISO 10304-1,4) |SA max. 250 (NMH)
chloritany
sp. ilni organickd analyza
ukazatel vysledek | jednotka| NM | metoda limit, typ
1,2-dichlorethan s <0,10 pg/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 3,0 (NMH)
benzen S1 <0,10 ng/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 1,0 (NMH)
benzo(a)pyren (BAP) si | <0,0005 ug/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA max. 0,01 (NMH)
fluoranten s1 | <0,0020 g/l SOP &SAK-23(CSN 757554) SA
benzo(b)fluoranten S1 | <0,0005 ug/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA
benzo(k)fluoranten s1 | <0,0005 pg/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA
benzo(g,h,i)perylen s1 | <0,0005 ug/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA
indenol(1,2,3-cd)pyren S1_{ <0,0005 pg/l SOP &.SAK-23(CSN 757554) SA
suma PAU(4) s 0 ug/l SOP & SAK-23(CSN 757554) SA max. 0,1 (NMH)
tetrachlorethen (PCE) s <0,10 ug/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 10 (NMH)
trihalomethany (THM) S1 0 ng/l SOP & SAK-21(EPA 524.2) SA max. 50 (NMH)
trichlorethen (TCE) S <0,10 ug/l SOP &SAK-21(EPA 524.2) SA max. 10 (NMH)
chloroform S <0,10 ug/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA max. 30 (MH)
bromoform S1 <0.10 ug/l SOP ¢.SAK-21(EPA 524.2) SA
dibromchlormethan S <0,10 ng/l SOP & SAK-21(EPA 524.2) SA
bromdichlormethan S1 <0,10 ug/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA
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Specidlni organickd analyza

ukazatel vysledek | jednotka| NM | metoda limit, typ
toluen S1 <0,10 pg/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA
o-xylen S1 <0,10 ug/l SOP & SAK-21(EPA 524.2) SA
m+p-xylen S1 <0,10 pg/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA
otm+p-xyleny S1 <0,1 ng/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA
ctylbenzen sl <0,10 ug/l SOP &.SAK-21(EPA 524.2) SA
bromdichloroctova kyselina s¢ <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 1SO 20179, SA
(DCBAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))
bromchloroctové kyselina  sg <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN ISO 20179, SA
(BCAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilne
akreditovana zkouska))
dibromchloroctova kyselina g <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, SN 1SO 20179, SA
(DBCAA) CSN1SO 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkougka))
dibromoctova kyselina S6 <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN ISO 20179, SA
(DBAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkougka))
dichloroctova kyselina s6 <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 1SO 20179, SA
(DCAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkougka))
halogenoctové kyseliny S6 0 g/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN ISO 20179, SA
(HAA) - suma 5 CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
o akreditovana zkougka))
hi  senoctové kyseliny S6 0 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 1SO 20179, SA
(HAA) - suma 9 CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))
monobromoctova kyselina  s6 <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN ISO 20179, SA
(MBAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))
monochloroctovéa kyselina  s6 <2 pg/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN 1SO 20179, SA
(MCAA) ' CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska)) |
tribromoctova kyselina S6 <2 pg/l O-19-A F(EPA 1694, CSN1SO 20179,  |SA
(TBAA) CSN IS0 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))
trichloroctova kyselina S6 <2 ng/l 0-19-A F(EPA 1694, CSN ISO 20179, SA
(TCAA) CSN ISO 25101, EPA 535 (flexibilng
akreditovana zkouska))

Poznémka ke stanoveni suma PAU

indeno(1,2,3cd)pyrenu.

(4): soucet &tyf stanovenych hodnot benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)pyrenu, benzo(k)fluorantenu a

Poznamka ke stanoveni o+m+p-xyleny: soudet stanovenych hodnot o-xylenu a m+p-xylenu.

Za:  iktim, kteti se odvolavaji na ¢innost Laboratote 1.3V, a.s., Pribram, ktera je pfedmétem akreditace, doporutujeme pouzivat tento text:
Zkouseno v Laboratofi 1.S&V, a.s., P¥ibram, kter je akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

k fyzikélng-chemickym, mikrobiologickym a biologickym rozboréim pitnych, surovych, podzemnich, povrchovych a odpadnich vod v&etné& vzorkovani,
zku3ebni laboratof ¢&. 1430."

Kombinovana znatka ILAC MRA uvedena na Protokole o zkouskéch nesmi byt zdkazniky dale pouzivéna.
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